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TS1 - ČERNÍČ

TS3 - ZEM. AREÁL 1

TS2 - MLÝN

TS6 - MYSLŮVKA

TS5 - ZEM. AREÁL 2
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TS4 - SLAVIBOŘ - výměna za kioskovou

TS7 - NÁVRH - 400 kVA

TS8 - NÁVRH - 400 kVA
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Urbanistické støedisko 

Mìstský úøad Telè

±ERNÍ±

±ERNÍ±

SLAVIBOØ

MYSLÙVKA

Obec ±erníè 

ODÙVODNÌNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ±ERNÍ±

ZASTAVÌNÉ ÚZEMÍ

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

ELEKTRICKÁ ENERGIE, TELEKOMUNIKACE 

KOORDINA±NÍ VÝKRES - 

ÚZEMNÍ

REZERVASTAV NÁVRH

VEDENÍ NN 

TRAFOSTANICE 

OCHRANNÁ PÁSMA NADZEMNÍCH VEDENÍ VVN A VN 

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22 kV 

NADZEMNÍ VEDENÍ VVN 110 a 400 kV 

RADIORELEOVÉ TRASY 

TELEKOMUNIKA±NÍ KABELY 

KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV 

POZNÁMKA:

- NÁVRH VEDENÍ VN A NOVÉ TRAFOSTANICE NEJSOU SOU±ÁSTÍ VÝROKOVÉ ±ÁSTI ÚP

- VEØEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA JE PØÍPUSTNOU ±INNOSTÍ VE VŠECH PLOCHÁCH RZV 

- V ODÙVODNÌNÍ JE ZAKRESLENO POUZE MOŽNÉ ØEŠENÍ VÝSTAVBY NOVÝCH TRAFOSTANIC, VEDENÍ VN, PØÍPADNÌ PØELOŽEK VEDENÍ VN


